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Camion sécurisé

40m3

NGF 88.40

LT CTA

32.5m²

PAC PAC
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N
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Local
Onduleur

11.33m²

LTP
VDI 1

LT GSM

(à conf.)

20.00m²

Local
Sprinkler

24.1m²

Espace cuve ext

####m²

Transfo 2u

49.3m²

Transfo rev.PV

20m²

Local GE

50.6m²

Local
TGS
13.39m²

Local eau

19.3m²

Local
compt.

PV
14m²

Local
AEP / EP

15m²

LT
20.2m²

TGBT
12.50m²

Local
air comp.

15m²

Cuve SPK H 9m diam.8,5m

550m3
550 000 litres

Local surpresseur

48.71m²

Poste securité

34.51m²
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AEP : Réseau en attente pour phase
ultérieure

HTA : Fourreaux en attente pour phase
ultérieure

TC : Chambre L3T à créer. Réseau en
attente pour phase ultérieure

Ecl : Réseau en attente pour phase
ultérieure

Ecl : Réseau en attente pour phase
ultérieure

TC : Chambre L3T à créer. Réseau en
attente pour phase ultérieure

HTA : Fourreaux en attente pour phase
ultérieure

Vidéosurveillance : Chambre L3T en
attente pour phase ultérieure

Vidéosurveillance : Chambre L3T en
attente pour phase ultérieure

TC :  Chambre L2T à créer en pied de
bâitment

HTA : Transformateur
à créer dans local

AEP : Raccordement sur réseau
existant. Ø400 Fonte

HTA : Raccordement sur réseaux
existants

TC : Raccordement sur réseaux
existants. Chambre L3T à créer

PI à créer
120m³/h

HTA GE

RX :  Réseaux
AEP/BT/TC/FO et SSI
pour alimentation du
poste de sécurité

AEP :  Point d'arrivée
réseau sprinklage

AEP :  Point d'arrivée

BT :  Emplacement
TGBT

TC :  Emplacement
FTTH

AEP :  Arrivée des eaux pour
alimentation des sanitaires

AEP :  Départ pour alimentation
du bassin

AEP : Réseau défense incendie en
attente pour phase ultérieure

AEP : Réseau défense incendie en
attente pour phase ultérieure

DECI:  Crépines et pompage du
bassin à raccorder au
suppresseur pour alimenter le
système d'hydrants

Limite de propiété

Réserve d'eau incendie
1710m3 (>besoin 1140m3 + 570 marnage)
+800m3 surplus rétention-infiltration EP

1240 m² - Fond 84.70

PI à créer
120m³/h

PI à créer
120m³/h

PI à créer
120m³/h

PI à créer
120m³/h

PI à créer
120m³/h

PI à créer
120m³/h

AEP :  Système de pompage
pour alimentation des toilettes

AEP :  Système de flotteur pour
alimentation en AEP

PYLÔNE

FQ6

PYLÔNE

AR65

Ligne THT RTE

Ligne THT RTE

Ligne THT RTE

AEP AEP AEP

GAZ GAZ GAZ

MT MT MT

Gaz

Moyenne Tension réseau souterrain

LEGENDE
Réseaux  existants :

Réseau AEP existant

Telecom Telecom Télécommunication (artère pleine terre)

TC TC TC TC Télécommunication

MT MT MT Moyenne Tension réseau abandonné

GRT GRT GRT GRT Gaz  Transport

Transformateur existant

Conduite principale (Ø150 Fonte)

LEGENDE

Réseaux MT / BT

Candélabre à créer (emplacement donné à titre indicatif)

Câble d'éclairage sous fourreau

Poteau d'incendie

Réseau éclairage public

Réseau d'adduction d'eau potable

Réseau télécommunications

Fourreaux principaux (8Ø63 PVC)

Câble BT (8Ø63 TPC)

Fourreaux HTA (6 Ø160 TPC)

Vanne

Chambre de tirage L3T

Transformateur à créer

Réseau télécommunications

Fourreaux principaux

Chambre de tirage L3T

Chambre de tirage L3T

Chambre de tirage L2T

Réseau SSI

Fourreaux principaux (4Ø63 TPC)

Conduite principale (Défense Incendie)
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LOUIS VUITTON
MALLETIER
2 rue du Pont Neuf
75034 Paris Cedex 01
t: 01 55 80 32 00

MAÎTRISE D'OUVRAGE

DE-SO
10 rue des Bluets - 75011 Paris
t: 01.55.43.97.07
@: contact@de-so.com

MAÎTRISE D'OEUVRE
ARCHITECTE

7 cité Paradis - 75010 Paris
t: 01 70 36 58 00
@: lvsp@tess.fr
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SYSTENZA
12 avenue de la Grande Armée -
75017 Paris
t: 07 86 43 21 22
@: info@systenza.fr

ASSISTANCE MAÎTRISE
D'OUVRAGE

55b rue Gaston Boulet - Canteleu
t: 02 32 82 88 44
@:contact@infraservices.fr

BET VRD

INFRA SERVICES

12 avenue de France - Bat B
Parc E-Valley - Epinoy
t: 01 48 17 77 13
@:laurine.annat@andine-groupe.com

AMO ICPE

ANDINE GROUP

15 rue des Grand Près
Nanterre
t: 01 47 80 11 10
@:raouf.zeglil@gesys-ing.com

BET FLUIDES

GESYS

52 rue Jacques Hillairet
Paris
t: 01 44 73 14 27
@:s.fournie@csd-associes.com

BET CSSI / PRÉVENTION

CSD

P.Buisson Paysage
10 rue des Bluets - 75011 Paris
t: 06 83 32 28 39
@: agence@bp-dplg.com
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