
Site AUTO 2001 - Schéma des écoulements d’eaux pluviales existants et projetés à terme 
 

Ouvrage de Régulation de 1,6 l/s à 
placer au point le plus bas du bassin 
 + vanne d’isolement 

Bassin de rétention 1000m3 

Fossé existant   

Débourbeur  
Séparateur HCT 
 135l/s   

Dalle 3  

Dalle 2 

Dalle 1   

Dalle 4 à réaliser 

Ouvrage de Régulation de 1,9 l/s à 
placer à +0,6 m fond du bassin 
+ vanne d’isolement 

Station de RELEVAGE des eaux et si 

besoin coupure pour confinement 

au sein des canalisations et sur les 

dalles de béton  

Cuve 120m3 
+ Décanteur lamellaire 30l/s 

Bassin de rétention existant 2650m3 
Reserve incendie 500m3 

EP toitures   

Parking clients   

Réseau EP toitures  

Réseaux EP à créer  

Réseau EP existant  

Fossé EP existant 

Séparateur HCT existant  

Légende :  

STEP : station de relevage + cuve 

régulation + décanteur lamellaire  


