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Mur bahut 50cm + clôture treillis soudé Ht

totale 2.50m + haie végétale
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portail réalisé en phase 1

et conservé

limite d'enrobées phase1 / phase 2 (pas de

clôture)

Massif arboré et en bordure Sud-Ouest:Il est proposé un mix d’arbres en bosquet multi-troncsen périphérie, avec quelques sujets à plus granddéveloppement au milieu.
1-Erable champêtre (acer campestre)2-Alisier blanc (sorbus aria)
3-Platane commun (platanus x hispanica)4-Erable de Norvège (acer platanoïdes)5-Tulipier de Virgine (Liriodendron Tulipifera)6-Bouleau blanc (betula pendula)
7-Charme d'europe (carpinus betulus)8-Acer rubrum summer red.

Haie en bordure de voirie:
Un mélange de 7 variétés résistantes:

A-Fusain d’europe (Eeuonymus europaeus)

B-Houx argenté (Ilex aquifolium 'Argentea marginata)

C-Viorne (Viburnum lantane)

D-Aubepine commune (Crataegus)

E-Cotoneaster laiteux (Cotoneaster lacteus)

F-Noisetier commun (Corylus avellana)

G-Seringat des jardins (Philadelphus coronarius)

limite d'enrobées phase1 / phase 2 (pas de

clôture)
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Massif arboré et en bordure Sud-Ouest:Il est proposé un mix d’arbres en bosquet multi-troncsen périphérie, avec quelques sujets à plus granddéveloppement au milieu.
1-Erable champêtre (acer campestre)2-Alisier blanc (sorbus aria)
3-Platane commun (platanus x hispanica)4-Erable de Norvège (acer platanoïdes)5-Tulipier de Virgine (Liriodendron Tulipifera)6-Bouleau blanc (betula pendula)
7-Charme d'europe (carpinus betulus)8-Acer rubrum summer red.

Haie en bordure de voirie:
Un mélange de 7 variétés résistantes:

A-Fusain d’europe (Eeuonymus europaeus)

B-Houx argenté (Ilex aquifolium 'Argentea marginata)

C-Viorne (Viburnum lantane)

D-Aubepine commune (Crataegus)

E-Cotoneaster laiteux (Cotoneaster lacteus)

F-Noisetier commun (Corylus avellana)

G-Seringat des jardins (Philadelphus coronarius)
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LEGENDE:

Poteau d'incendie

Aire de stationnement

des engins de levage

(7x10m)

Aire de stationnement

P I ( 4x 8m)

DENFC

Giration camion pompier /

voie engin

Limite d'intervention entre

phase

Clôture de propriété

Voie en enrobé  pour chariots

type Goupil
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2 TPC Ø902 TPC Ø90
4 TPC Ø160

2 TPC Ø90
2 TPC Ø160

RACCORDEMENT PHASE 1
A DETERMINER

2 TPC Ø90

1 TPC Ø63

1 TPC Ø63

1 TPC Ø90
1 TPC Ø90

1 TPC Ø90
1 TPC Ø90 1 TPC Ø90

1 TPC Ø90

2 TPC Ø90

1 TPC Ø90

2 TPC Ø90
2 TPC Ø90

2 TPC Ø90
2 TPC Ø90

3 TPC Ø160 + 1  TPC Ø90
2 TPC Ø90

EPEP

AC
AC

CFO CFO CFO CFOCFO CFO CFO CFOCFO CFO CFO CFO

CFO CFO CFO CFO CFO
CFO CFO CFO CFO CFO

2 TPC Ø160

1 TPC Ø160 + 1  TPC Ø90CFO

CFO

CFO

CFO

CFO

CFO
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2 TPC Ø160
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EU

EU
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EU

N3
T : 49.50
Fe : 46.50
P : 1.61 (N31)
P : 3.00 (N49-1)

N4
T : 49.50
Fe : 46.00
P : 3.50

N31
T : 49.50
Fe : 47.94
P : 1.56

N35
T : 49.50
Fe : 48.47
P : 1.03

N34
T : 49.50
Fe : 48.21
P : 1.29

N53
T : 49.50
Fe : 48.15
P : 1.35 (N34)
P : 1.50 (N38)

N8
T : 49.50
Fe : 48.28
P : 1.22

N9
T : 49.50
Fe : 47.05
P : 2.45

N11
T : 49.50
Fe : 47.00
P : 2.50

N12
T : 49.50
Fe : 47.14
P : 2.36

N19
T : 49.50
Fe : 48.50
P : 1.00 (N19-1)
P : 2.11 (N45-2)
P : 3.43 (N65)
P : 1.00 (N37)

N18
T : 49.50
Fe : 46.17
P : 3.33

N17
T : 49.50
Fe : 46.37
P : 3.13

N15
T : 49.50
Fe : 46.53
P : 2.97

N14
T : 49.50
Fe : 46.76
P : 2.74

N10
T : 49.50
Fe : 45.62
P : 3.88 (N4)
P : 1.90 (N142)

N29
T : 49.50
Fe : 45.26
P : 4.24

N30
T : 49.50
Fe : 45.68
P : 3.82

N33
T : 48.50
Fe : 44.28
P : 4.22

N42
T : 49.50
Fe : 48.03
P : 0.80 (N152)
P : 1.47 (N153)

N43
T : 49.50
Fe : 47.81
P : 1.69

N44
T : 49.50
Fe : 47.61
P : 1.89

N55
T : 47.50
Fe : 44.05
P : 3.45

N58
T : 46.42
Fe : 43.91
P : 2.51

N127
T : 49.50
Fe : 48.50
P : 1.00

N125
T : 49.50
Fe : 47.78
P : 1.72

N124
T : 49.50
Fe : 47.31
P : 2.19

N123
T : 49.50
Fe : 47.08
P : 2.42 (N124)
P : 1.50 (N146)
P : 1.00 (N149)

N122
T : 49.50
Fe : 46.26
P : 3.24 (N123-2)
P : 1.11 (N128-1)

N119
T : 49.50
Fe : 46.24
P : 3.26

N64
T : 49.50
Fe : 48.55
P : 0.95

N63
T : 49.50
Fe : 48.34
P : 1.16

N62
T : 49.50
Fe : 48.11
P : 1.39

N61
T : 49.50
Fe : 48.02
P : 1.48

N67
T : 49.50
Fe : 46.03
P : 3.47

N66
T : 49.50
Fe : 46.04
P : 3.46

N65
T : 49.50
Fe : 46.06
P : 3.44

N120
T : 49.50
Fe : 46.22
P : 3.28

N121
T : 49.50
Fe : 46.21
P : 3.29

N128
T : 49.50
Fe : 48.60
P : 0.90

N130

N136
T : 49.50
Fe : 48.00
P : 0.63

N138
T : 49.50
Fe : 47.54
P : 1.96 (N136)
P : 1.37 (N145)

N140
T : 49.50
Fe : 46.13
P : 3.37

N141
T : 49.50
Fe : 45.40
P : 4.10

N139
T : 49.50
Fe : 47.41
P : 2.09

N19-1
T : 49.50
Fe : 46.12
P : 3.38

N64-1
T : 49.50
Fe : 48.50
P : 1.00

N182
T : 49.50
Fe : 46.01
P : 3.49

0.50 % <--

N184
T : 49.50
Fe : 48.18
P : 1.32 (N185)
P : 1.32 (N186)
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pompier

EPEP
EP

EP
EP

EP

EP
EP

P :
T:

Fe:

A-8436
40.20

36.64
3.56

P :
T:

Fe:

A-8434
40.70

37.20
3.50

P :
T:

Fe:

A-8433
41.22

37.49
3.73

P :
T:

Fe:

A-8424
45.06

38.69
6.37

P :
T:

Fe:

A-18083
39.17

35.53
3.64

P :
T:

Fe:

A-8443
4645

43.82
2.63

P :
T:

Fe:

A-8444
46.56

43.90
2.66

P :
T:

Fe:

A-8445
47.75

44.78
2.97

P :
T:

Fe:

A-8446
48.69

45.86
2.83

P :
T:

Fe:

A-8452
49.89

47.57
2.32

P :
T:

Fe:

A-8453
50.04

47.79
2.25

P :
T:

Fe:

A-8484
50.43

48.61
1.82

P :
T:

Fe:

A-8463
50.43

46.63
3.80

P :
T:

Fe:

A-8462
50.32

48.16
2.16

P :
T:

Fe:

A-8458
50.12

47.60
2.52

P :
T:

Fe:

A-8457
49.93

47.05
2.88

P :
T:

Fe:

A-8456
48.67

46.54
2.13

P :
T:

Fe:

A-8502
49.38

46.00
3.38

P :
T:

Fe:

A-8501
49.10

45.47
3.63

P :
T:

Fe:

A-8505
48.88

45.30
3.58

P :
T:

Fe:

A-8506
48.52

44.98
3.54

P :
T:

Fe:

A-8507
48.12

44.57
3.55

P :
T:

Fe:

A-8509
47.39

43.81
3.58

P :
T:

Fe:

A-24623
47.77

44.84
2.93P :

T:

Fe:

A-24624
48.35

45.01
3.34

P :
T:

Fe:

A-18174
48.74

45.20
3.54

P :
T:

Fe:

A-18104
50.58

49.26
1.32

P :
T:

Fe:

A-18102
50.22

47.72
2.50

P :
T:

Fe:

A-18101
49.22

46.66
2.56

P :
T:

Fe:

A-18099
48.05

45.45
2.60P :

T:

Fe:

A-18095
45.87

43.35
2.52

P :
T:

Fe:

A-18096
42.35

39.59
2.76

EP

N37
T : 49.50
Fe : 48.60
P : 0.90

N190
T : 49.50
Fe : 48.47
P : 1.03

N142
T : 49.50
Fe : 47.86
P : 1.64

N192
T : 49.50
Fe : 48.53
P : 0.97

N191
T : 49.50
Fe : 47.93
P : 1.57

N194
T : 49.50
Fe : 48.50
P : 1.00

N193
T : 49.50
Fe : 48.00
P : 1.50

N52
T : 49.50
Fe : 48.30
P : 1.20

N49
T : 49.50
Fe : 46.86
P : 1.25 (N50)
P : 2.64 (N228)

N228
T : 49.50
Fe : 47.29
P : 2.21

N230
T : 49.30
Fe : 48.30
P : 1.00

N229
T : 49.30
Fe : 47.88
P : 1.42

N237
T : 49.45
Fe : 47.43
P : 2.02

N236
T : 49.45
Fe : 47.34
P : 2.11

N240
T : 49.27
Fe : 48.34
P : 0.93

N239
T : 49.27
Fe : 48.07
P : 1.20

N238
T : 49.27
Fe : 47.87
P : 1.40

N243
T : 49.30
Fe : 48.80
P : 0.50

N242
T : 49.30
Fe : 48.49
P : 0.81

N242-4
T : 49.31
Fe : 47.96
P : 1.35

0.79 %  <--
PVC CR8 Ø2003.56 %  <-- BA 135A Ø0400

1.00 %  <--
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4.00 %  <--
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2.00 %  <--PVC CR16 Ø200

2.00 %  <--
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1.00 %  <-- PVC CR16 Ø200
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1.00 %  <--PVC CR16 Ø200

PVC CR16 Ø160

1.00 %  <--

CR16-0160 41.90 ml
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PVC CR16 Ø160

1.00 %  <--

PVC CR16 Ø160
1.00 %  <--
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1.00 %  <--
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PVC CR16 Ø160
1.47 % <--

PVC CR16 Ø160

2.06 % <--

CR16-0160 27.00 ml

1.00 %  <--

CR16-0160 53.36 ml

1.00 %  <--
PVC CR8 Ø200 <--CR16-0200 26.00 ml

1.70 %  <--

1.69 %  --> PVC CR8 Ø110

<--0.50 %

PVC CR8 Ø110

<--1.00 %CR16-0160 59.85 ml

<--1.00 %CR16-0160 60.20 ml

PEHD Ø50

PEHD Ø110

<--CR16-0200 26.00 ml
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ELEC

N153
T : 49.50
Fe : 48.15
P : 1.35

0.50 %  <--

BA 135A Ø0400

0.50 %  <--

BA 135A Ø0400BA 135A Ø0400

0.50 %  <--

BA 135A Ø0400

0.50 %  <--

BA 135A Ø0400

BA 135A Ø0400
0.50 %  <--

BA 135A Ø0400

BA 135A Ø0400

0.5
0 %

  <
--

BA
 13

5A
 Ø

04
00

0.5
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1.00 %  <--

BA 135A Ø0400

BA 135A Ø0400

BA 135A Ø0400

1.00 %  <--

BA 135A Ø0400

0.51 %  <--
BA 135A Ø0400

0.54 %  -->

PVC CR16 Ø200

PVC CR16 Ø200

1.00 %  <--

PVC CR16 Ø200

1.00 %  <--

PVC CR16 Ø200

PVC CR16 Ø200

BA
 13
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 Ø

04
00

1.67 %  <--

PVC CR16 Ø200

0.27 %  <--
PVC CR16 Ø200

N126
T : 49.50
Fe : 47.99
P : 1.36

N45
T : 49.50
Fe : 47.43
P : 2.07 (N44-1)
P : 0.54 (N147)

N96
T : 49.50
Fe : 48.20
P : 1.30

1 TPC Ø90

CFA

CFA

1 TPC Ø90

CFA CFA CFA CFA CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

1 TPC Ø90
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CFA
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CFA
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2 TPC Ø90

CFACFACFACFACFACFACFA
CFACFACFACFACFACFACFA
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CFA

1 TPC Ø90

CFACFACFACFA1 TPC Ø90

CFA

CFA
CFA

2 TPC Ø90

CFA
CFA CFACFO

CFO
CFO
CFA
CFO

1 TPC Ø160

1 TPC Ø63

pompier

pompier

35
.0

35
.0

35.0

35.0

N

NOTA :
les réseaux enterrés représentés sur le plan ont un caractère
purement indicatif et n'engagent pas notre responsabilité.
la position exacte des ouvrages est à déterminer par des
investigations complémentaires (géodétection, sondages, etc.).

EP EP EP EP

EU EU EU

CFA CFA

CFO CFO

ECL ECL ECL ECL

AEP AEP AEP AEP

GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ

AC AC

EI EI EI EI

Réseau d'eaux pluviales de voirie

Réseau d'eaux usées

Regard

Regard

Débourbeur séparateur d'hydrocarbures 

Légende des réseaux humides projetés

Réseau électrique CFa

Légende des réseaux secs projetés

Chambre de tirage K2C

Réseau électrique CFo

Chambre de tirage K2C

Réseau éclairage extérieur

Réseau d'eau potable

Réseau eau chaude/chauffage

Réseau gaz 

Réseau air comprimé

Réseau d'eaux industrielles

Débourbeur séparateur d'hydrocarbures 

Regard

INC INC Réseau incendie

Poteau d'incendie

1 TPC Ø63 + cuivre

9 BARS DN 25

DN 32

FONTE DN100

EP EP EP EP Réseau d'eaux pluviales de toiture

Regard

Avaloir

Eau potable existant

Eaux usées existant

Légende des réseaux humides existants

Gaz existant

BT existante

HT existante

FT existant

Légende des réseaux secs existants

Liste des XREFS: CART [P:\10-Projets\19270-SNCF-ARGENTEUIL-VAL NOTRE DAME\02-MODELES\20-CART\CART.dwg]; ARC_PRO_ [..\..\..\15-EXTERNE\05-ARCHI DAO\50-DCE\01_PLAN MASSE A JOUR\PRO Bis  Site Général DWG\PRO Site Général DWG\ARC_PRO_GEN_3.5_N0 Plan de site au Niveau Rez-de chaussé.dwg]; TOPO_ [P:\10-Projets\19270-SNCF-ARGENTEUIL-VAL NOTRE DAME\15-EXTERNE\45-GEOMETRE\PLANS_PURGES\40674 - 4735C_purger.dwg]; ARC_PRO_RA_5.1_N0 Niveau RDC ±0.00 [..\..\..\15-EXTERNE\05-ARCHI DAO\45-PRO\2021-03-03\Bat RA dwg\ARC_PRO_RA_5.1_N0 Niveau RDC ±0.00.dwg]; ARC_PRO_ATL_4.2_N0 [..\..\..\15-EXTERNE\05-ARCHI DAO\45-PRO\2021-03-03\Bat 3 VOIES dwg\ARC_PRO_ATL_4.2_N0.dwg]; 19270_SNCF_PP_Caténaire Argenteuil VND_Phase2_AVP-1 [\\srvpar01\PROJETS\10-Projets\19270-SNCF-ARGENTEUIL-TECHNICENTRE\15-EXTERNE\13-CATELIA\04_PRO\MASSIFS CATENAIRES MAJ FEV 2021\19270_SNCF_PP_Caténaire Argenteuil VND_Phase2_AVP-1.dwg]; 40674 - 4735C [\\srvpar01\PROJETS\10-Projets\19270-SNCF-ARGENTEUIL-TECHNICENTRE\15-EXTERNE\13-CATELIA\04_PRO\MASSIFS CATENAIRES MAJ FEV 2021\Xréfs\40674 - 4735C.dwg]
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DESIGNATION

1 rue de la Lisière - BP 40110

67403 ILLKIRCH Cedex  - FRANCE

Tél : 03 88 67 55 55
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